POZO DE REGISTRO CIRCULAR
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CONSTRUCCION

15A-14 Pazo de registro eireular

EFH-8 Hormigén en masa de resistencia caracleristica 100
kglem?.

EFL-8 Mure aparajado de 25 em de espesor, de ladrillo macizo
R-100 kgfem®, con juntas de mertero M-40 de espeser 1.cm,

15A-3 Pales amp jos 15cm. §
alavez que se levanta la fibriea,

ion 30 em, Se colocardn

2

ISA-6 Tapa circular y cerco enrasados con al pavimento.

RPE-14 Enfoscado con merters 1:3 y brufiide. dngulos
redondeados.

RS5-1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa
da resistencia caracterstica 100 kglem®.

CONTROL

1SA-14 Pozo de registro clreular-P,

CONTROLES Comprobacion de la cola de solera,

N® GONTROLES Une cada cinco pozos.

NO ACEPTACGION Variacion superior a 3cm.

CONTROLES Dimensionas.

N® CONTROLES Uno cada cinco pozos.

NO ACEPTACION Variaciones superiores a Sem,
CONTROLES Deanivel antre las bocas de entrada y salida
Ne CONTROLES Unao cada cinco pozos,

NO ACEPTACION Dasnival nulo o negative,

CONTROLES Enrase de |a tapa con al pavimento.

N® CONTROLES Uno cada diez pozos.

NO ACEPTACION Varlacion superior a 0,5cm.

MEDICION

I5A-14 Pozo da registro circular-P,

UNIDAD DE MEDIGION Ud de pozo

FORMA DE MEDICION Profundidad, P, desedes el plano superior
di la solera hasta la cara superior da la fébrica de ladrillo.
MANTENIMIENTO

I1SA-14 Poza de registro circular-P,

Sa reconocerdn cada 6 meses todos sus elementos,
reponiéndolos en caso de rolura o falla. Se limpiaran cada 12
meses

PROYECTO:SANEAMENTO EN SAN MARTINO, GARGANTANS E CHAIANS

PROMOTOR: CONCELLO DE MORANA

SITUACION: MORANA - PONTEVEDRA

PLANO:DETALLE POZO DE REGISTRO
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